
N E T Z S T R U K T U R DAT E N 2024 N AC H §  23C A B S.  1  E N WG

Mittelspannung Umspannebene MS/NS Niederspannung

Stromkeislänge von Freileitungen 0,4 km 0,1 km § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG

Stromkreislänge von Kabeln einschließlich Hausanschlüsse 171,7 km 782,8 km § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG

installierte Leistung 102.876 kVA § 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG

entnommene Jahresarbeit 231.485.212 kWh 113.411.916 kWh 111.314.635 kWh § 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG

Anzahl der Entnahmestellen 270 5 30.289 § 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG

Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als drei Monate ab dem Erhalt des 

Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden
2 1 81 § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG

Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als sechs Monate ab dem Erhalt des 

Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden
2 0 47 § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG

Anzahl der vorhandenen intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in Niederspannung 12 § 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG

Anzahl der Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind 12 § 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG

Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 22 § 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG

Einwohnerzahl im Netzgebiet 45.906 § 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG

versorgte Fläche 16,8 km² § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG

Fläche des gesamten Versorgungsgebietes 50,1 km² § 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG

Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung 417 § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG

Anzahl der sonstigen Entnahmestellen 30.147 § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG

Datenstand 31.12.2024



N E T Z S T R U K T U R DAT E N 2024 N AC H §  23C A B S.  3  E N WG

Mittelspannung Umspannebene MS/NS Niederspannung

Summe aller Einspeisungen 31.271.546 kWh 1.988.316 kWh 28.279.074 kWh § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Jahreshöchstlast pro Netzebene 40.009 kW 19.653 kW 31.940 kW § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG

Zeitpunkt 11.12.2024 19.01.2024 20.05.2024

um 12:00 Uhr um 17:45 Uhr um 12:30 Uhr

Jahreshöchstlast 29.07.2024 um 12:30 Uhr 45.221 kW § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 16.458 kW § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene 38.042 kW § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene 170.674.089 kWh § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG



N E T Z V E R LU S T E 2024 N AC H §  23C A B S.  3  E N WG

Mittelspannung Umspannebene MS/NS Niederspannung

Netzverluste 1.178.787 kWh 1.088.111 kWh 2.266.898 kWh § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG

Summenlast der Netzverluste 1.822 kW § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG

Menge der Verlustenergie 4.533.796 kWh § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG

Preis der Verlustenergie 24,53 ct/kWh § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG

Mittelspannung Umspannebene MS/NS Niederspannung

Durchschnittsverlust 0,58% 1,28% 2,04% § 10 Abs. 2 StromNEV

Verlustenergie 24,53 ct/kWh § 10 Abs. 2 StromNEV

N E T Z V E R LU S T E 2024 N AC H §  10 S T R O M N E V


	NETZSTRUKTURDATEN 2024 NACH § 23C ABS. 1 ENWG
	NETZSTRUKTURDATEN 2024 NACH § 23C ABS. 3 ENWG
	NETZVERLUSTE 2024 NACH § 23C ABS. 3 ENWG
	NETZVERLUSTE 2024 NACH § 10 STROMNEV

